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Nel novembre 2005 e stato siglato un Protocollo di Intesa tra Regione, Provincia,
Comune di Reggio, Comune di Bagnolo, Acer per lo sviluppo dell’efficienza

energetica.

ecoaBITa

LA CASA ECOLOGICA E CONVENIENTE
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INCONTRI CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
CONDIVISIONE DEL PROGETTO

FORMAZIONE DEI TECNICI E DELLE IMPRESE
INIZIATIVE PUBBLICHE

REGOLAMENTI COMUNALI

Fiera network imprese per I'efficienza energetica

26 Febbraio - 1 Marzo
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SCHEDARILIEVO ENERGETICO
SISTEMAEDIFICIC-IMPLANTO
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Consumo annuo di combustibile mc/mq
a mq - scenario pre interventi:

8.050 mc/mq

Consumo annuo di combustibile
a mq - scenario post interventi:

5.440 mc/mq

Risparmio annuo di
combustibile a mq in riferimento
agli interventi:

2.605 mc/mq

&

%



Emissioni annuali di CO2 in
ambiente - scenario pre
interventi:

1.581.080 g/kWh mq

Emissioni annuali di CO2 in
ambiente - scenario post
interventi:

1.061.322 g/kWh mq

Emissioni di CO2 evitate
allanno:

519.757 g/kWh mq

g/kWh mq

%



Spesa annua pre interventi:
9.000/12.000 Euro x edificio
57.000 Euro TOTALI

Spesa post interventi:
7.000/8.000 Euro x edificio
35.400 Euro TOTALI

Risparmio auspicabile:
3.000/4.000 Euro x edificio

21.700 Euro TOTALI

E/mqg
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STIMA INVESTIMENTO
VALVOLE TERMOSTATICHE

PANNELLO RIFLETTENTE
DIETRO A RADIATORI

CALDAIA A

CONDENSAZIONE

SISTEMA DI

CONTABILIZZAZIONE

SISTEMAZIONE
IMPIANTO ACS

IMPIANTO SOLARE TERMICO

Euro 300/alloggio

(6 vani ad alloggio)

Euro 100/alloggio

Euro 1.300/alloggio

Euro 1.200/alloggio

Euro 1.000/alloggio

Euro 1.300/alloggio

Totale investimento
Euro 16.500

Euro 5.500

Euro 71.500

Euro 37.200

Euro 55.000

Euro 54.600

Euro 240.000 TOT
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Intervento primario Prezzo unitario Prezzo ad altng Prezzo ad edificio Incidenza percentuale sul Tempo dirientro Riduzione
(70 m2 su) (12 alloggi — risparmio energetico (risparmio dell’investimento del| delle emis:
INTERVENTO edificio tipo) sul consumo di combustibilé) singolo interventd di CO2
SU IMPIANTO INTERVENTO SU
AUTONOMO IMPIANTO
CENTRALIZZATO
1. Installazione valvole 100 € cad. (una per 750 € 8.400 € 10% 2,5 anni 1800 kg
termostatiche radiatore)
2. Installazione pannelli 15 €/m2 (in media 1 nfa 100 € 1.200 € 5% 1anno 900 kg
riflettenti/isolanti sul retro di J radiatore)
radiatori
3. Adeguamento sistema di 1.000 € ca. 500 € 6.000 € operazione necessaria al fine di 1 anno 0 kg
distribuzione (incremento per appartamento conseguire irisparmi indicati (influisce s
isolamento qualora possibile relativamente agliinterventi di prestazioni
e sistema di emissione cuiaipunti 1,2,4 negli edifici emissioni ¢
(adeguamento superficie con prestazioni energetiche altri interve
radiante) peggiori retrofit agli
impianti)
4. Caldaia ad alta efficienza | 15.000 € (ca. Pn 100 kW, | 1.500 € 15.000 € 20% 4 anni 3600 kg
energetica o caldaia a edificio 12 alloggi)
condensazione
5. Sistema di 5.000 € percentralinadi 1.200 € 14.000 € 15% 5,5 anni 2700 kg
contabilizzazioné contabilizzazione
condominiale
+
800 -1.000 € per
componentistica per ogni
alloggio
6. Nuove guarnizioni agli 6 -7 €/m?di guarnizione 90 € 1.000 € 5% 1 anno 900 kg
infissi
Intervento secondario Incidenza percentuale sul
risparmio energetico (incremento
prestazioni involucrod)
7. Sostituzione infissi con 200 €/n7 2.085 € 25.000 € Fino al 9% 4 anni 1440 kg
nuovi ad elevate prestazioni
energetich @
8.1 Isolamento medio della 40 €/m? 1.585 € 19.000 € Fino al 8% 3 anni 1280 kg
componente di chiusura
superiore con ulteriore
specifica dicopertura
ventilata
8.2 Isolamento elevato della [ 70 €/m? 2.665 € 32.000 € Fino al15% 6 anni 2400 kg
componente dichiusura
superiore con ulteriore
specifica dicopertura
ventilata
9.1 Sistema a cappotto 25 €/m? 3.000 € 36.000 € Finoal14% 5 anni 2240 kg
isolante (isolamento medio)
in riferimento alle chiusure
verticali esterne
9.2 Sistema a cappotto 45 €/m 5.420 € 65.000 € Fino al26% 9 anni 4160 kg

isolante (elevato isolamento)
in riferimento alle chiusure
verticali esterne
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CONSUMI DI ENERGIA
ELETTRICA



POSSIBILI SVILUPPI DELL'INTERFACCIA DI CONTROLLO



POSSIBILI SVILUPPI DELL'INTERFACCIA DI CONTROLLO
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Supporto tecnico-
Legislativo-
Comunicazione

[} % ( ”

ACER RE
Info-energia

Cittadini, Imprese,
Enti

Cittadini, Imprese, Cittadini, Imprese,
Enti Enti
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CENTRO CULTURALE
N

MUNICIPIO
/ SCUOLA
PALESTRA
SCUOLA ~ Y~ALLOGGI SOCIALI
N

SCUOLA
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Rendimenti (UNI 10348)
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Consumi stimati (UNI 832)
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Rendimenti (UNI 10348)

Consumi stimati (UNI 832)
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Rendimenti (UNI 10348) Consumi stimati (UNI 832)
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Rendimenti (UNI 10348) Consumi stimati (UNI 832)
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Numero di pannelli: 54,00

Area netta occupata: 70,25 mq

Potenza installata: 9,72 kWp
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ENERGIA PRODOTTA FINO A SETTEMBRE 2008: 14823 kWh






ENERGIA PRODOTTA ANNUALMENTE: 10021 kWh

Ll

BARILI DI PETROLIO EVITATI: 17,70

—

TONNELLATE DI CO, EVITATE: 6,94

g

ALBERI NON ABBATTUTI: 38
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